
 

RAPORT JUDEȚEAN CALITATEA APEI POTABILE 

2024 

DSP Harghita 

1. Nr. total zone de aprovizionare: _64_ din care: Nr. ZAP Mari:_12_ Nr. ZAP Mici:_52_ 

2. Nr. total rezidenți în județ:…_291950_ 

3. Nr. total de consumatori: _228238_, din care Nr. consumatori în ZAP Mari: _155076_ 

4. Sursa de apă ZAP mari: 90% apă de suprafață, 10% apă subterană (foraje, izvoare). 

5. Volum de apă distribuit în ZAP mari: 43639 mc/zi, Volum total (ZAP mici+ZAP mari) de apă 

distribuit: 54056 mc/an 

6. Nr. total analize efectuate în cadrul monitorizării de audit: 2472 

7. Nr. total analize efectuate în cadrl monitorizării operaționale: 7852 

8. Nr. total de analize neconforme/parametru/ZAP: 

ZAP Parametru Nr analize neconforme 

Gheorgheni Clor rezidual liber 2 

Toplita Bacterii coliforme 1 

Toplita Aluminiu  5 

Izvoare Aluminiu  1 

Corund Clor rezidual liber 2 

Ciumani Aluminiu  1 

Suseni Clor rezidual liber 1 

Sansimion Clor rezidual liber 2 

Santimbru E. coli 1 

Joseni Clor rezidual liber 1 

Sanmartin Nitrați 4 

Dealu (localitatea) Clor rezidual liber 1 

Galautas Clor rezidual liber 5 

Galautas Mangan și compușii săi 1 

Lunca de Jos Bacterii coliforme 1 

Lunca de Jos Clor rezidual liber 3 

Lunca de Jos Enterococi intestinali 1 

Lunca de Jos E. coli 1 

Martinis Bacterii coliforme 1 

Martinis Clor rezidual liber 1 

Avramesti Clor rezidual liber 1 

Ocna de Sus Clor rezidual liber 2 

Ocna de Sus E. coli 1 

Ocna de Sus Bacterii coliforme 1 

Tulghes Clor rezidual liber 1 

Tulghes Enterococi intestinali 1 



Lacul Rosu Clor rezidual liber 6 

Lacul Rosu Bacterii coliforme 1 

Meresti Clor rezidual liber 1 

Balan Aluminiu  2 

Balan Fier și compușii săi (Fe) 1 

Atid Clor rezidual liber 2 

Ocland Clor rezidual liber 1 

Darjiu Clor rezidual liber 1 

Cozmeni Aluminiu  1 

Spitalul de Psihiatrie Tulghes Clor rezidual liber 1 

Harghita Bai Clor rezidual liber 1 

Tusnad Mangan și compușii săi 1 

Simonesti Clor rezidual liber 1 

Mujna Clor rezidual liber 1 

Ocna de Jos Clor rezidual liber 2 

Jolotca Clor rezidual liber 4 

Jolotca Enterococi intestinali 3 

Jolotca E. coli 3 

Jolotca Bacterii coliforme 2 

Lazaresti Bacterii coliforme 2 

Lazaresti Clor rezidual liber 3 

Lazaresti Enterococi intestinali 1 

Lazaresti E. coli 2 

Forteni Clor rezidual liber 4 

Ulies E. coli 1 

Ulies Clor rezidual liber 1 

Valeni E. coli 1 

Valeni Enterococi intestinali 2 

Valeni Bacterii coliforme 1 

Daia Enterococi intestinali 1 

Cireseni Bacterii coliforme 1 

Cireseni Clor rezidual liber 1 

Cireseni Enterococi intestinali 1 

Teleac E. coli 2 

Teleac Bacterii coliforme 2 

Teleac Enterococi intestinali 1 

Teleac Clor rezidual liber 1 

Bilbor E. coli 3 

Bilbor Bacterii coliforme 2 

Bilbor Enterococi intestinali 1 

Arvateni Bacterii coliforme 1 

Arvateni Clor rezidual liber 1 

Arvateni Enterococi intestinali 2 

 

  



9. INFORMAȚII PRIVIND NECONFORMITĂȚILE: 

-ZAP afectat: Gheorgheni 

-Sursa de apă: profunzime/suprafață (nume): de suprafata, raul Belchia 

-Numărul consumatorilor posibil afectați: 900 

- Parametrul neconform: Clor rezidual liber 

- Valoarea maximă/minimă înregistrată a neconformării: 0,059 mg/l 

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la 

conformare):  

2024.07.22 2024.08.05 

2024.09.02 2024.09.16 
- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare 

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere:  stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării; 

(exista statie noua de tratare gata de functionare) 

- Calendarul remedierilor:  

2024.07.28 2024.07.31 

2024.09.03 2024.09.05 
- Informarea consumatorilor:  

Depășire nesemnificativă, fără modificări bacteriologice 

 

-ZAP afectat: Toplita 

-Sursa de apă: profunzime/suprafață (nume): de suprafata, râul Toplita (Lomas) 

-Numărul consumatorilor posibil afectați: 850 

- Parametrul neconform: Bacterii coliforme 

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 7 UFC/100 ml 

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la 

conformare):  

2024.09.02 2024.09.16 
- Cauza depășirii CMA/localizare: Cauză necunoscută 

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere:  stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;  

- Calendarul remedierilor:  

2024.07.17 2024.07.19 
- Informarea consumatorilor:  

Depășire nesemnificativă 

 



-ZAP afectat: Toplita 

-Sursa de apă: profunzime/suprafață (nume): de suprafata, râul Toplita (Lomas) 

-Numărul consumatorilor posibil afectați:  11000 

- Parametrul neconform: Aluminiu 

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 741 µg/ml 

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la 

conformare):  

2024.07.15 2024.07.22 

2024.05.13 2024.09.02 

2024.09.30 2024.12.31 
- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare 

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere:  stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării; 

(acordarea vizei pe anul 2024 a fost amanata) 

- Calendarul remedierilor:  

2024.07.17 2024.07.19 

2024.05.19 2024.05.29 

2024.10.02 2024.12.31 
- Informarea consumatorilor:  

Depasire nesemnificativa, parametru indicator 

 

-ZAP afectat: Izvoare 

-Sursa de apă: profunzime/suprafață (nume): de suprafata, raul Izvoare 

-Numărul consumatorilor posibil afectați: 6200 

- Parametrul neconform: Aluminiu 

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării:  414 µg/ml 

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la 

conformare):  

2024.08.05 2024.08.28 
 

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare 

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere:  stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării; 

(cauza depasirii: + poluare naturala, se doreste inlocuirea susrsei si a statiei de tratare) 

- Calendarul remedierilor:  

2024.08.07 2024.08.28 
 



- Informarea consumatorilor:  

Depășire  a aunui păarametru indicator 

 

-ZAP afectat: Corund 

-Sursa de apă: profunzime/suprafață (nume): izvoare,  

-Numărul consumatorilor posibil afectați: 3000 

- Parametrul neconform: Clor rezidual liber 

- Valoarea maximă/minimă înregistrată a neconformării: 0,049 mg/ml  

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la 

conformare):  

2024.06.04 2024.09.16 

2024.10.15 2024.10.28 
 

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare 

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere:  stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;  

- Calendarul remedierilor:  

2024.06.05 2024.06.10 

2024.10.16 2024.10.21 
- Informarea consumatorilor:  

Nu, nesemnificativ, fără modificări bacteriologice 

 

-ZAP afectat: Ciumani 

-Sursa de apă: profunzime/suprafață (nume): de suprafata, raul Sumuleu 

-Numărul consumatorilor posibil afectați: 3200 

- Parametrul neconform: Aluminiu 

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 402 µg/ml 

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la 

conformare):  

2024.03.18 2024.08.19 
 

- Cauza depășirii CMA/localizare: poluare accidentală, naturală?; 

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere:  altele. (cercetarea surselor de poluare, 

monitorizare. Nu a fost identificata sursa de poluare.) 

- Calendarul remedierilor:  



2024.03.20 2024.08.19 
 

- Informarea consumatorilor:  

da 

 

-ZAP afectat: Suseni 

-Sursa de apă: profunzime/suprafață (nume): de suprafata, raul Belchia, prin statia de tratare 

Gheorgheni 

-Numărul consumatorilor posibil afectați: 3000 

- Parametrul neconform: Clor rezidual liber 

- Valoarea maximă/minimă înregistrată a neconformării: 0,07 

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la 

conformare):  

2024.05.13 2024.08.19 
 

- Cauza depășirii CMA/localizare: Altele 

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere:  altele. (ZAP primeste apa trata de la 

RO_HR_L_001, schimb de informatii pt tratare corespunzatoare) 

- Calendarul remedierilor:  

2024.05.19 2024.05.27 
- Informarea consumatorilor:  

 Nu, fără neconformități bacteriologice 

 

-ZAP afectat: Sansimion 

-Sursa de apă: profunzime/suprafață (nume): foraj,  

-Numărul consumatorilor posibil afectați: 2800 

- Parametrul neconform: Clor rezidual liber 

- Valoarea maximă/minimă înregistrată a neconformării: 1,59 mg/l 

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la 

conformare):  

2024.07.02 2024.08.19 

2024.11.14 2024.12.31 
 

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare 



- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere:  stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării; 

(sistem neautorizat, fara rezervor de contact) 

- Calendarul remedierilor:  

2024.07.04 2024.08.19 

2024.11.18 2024.12.31 
 

- Informarea consumatorilor:  

Nu. Fără neconformități bacteriologice, sursă de adâncime. 

 

-ZAP afectat: Santimbru 

-Sursa de apă: profunzime/suprafață (nume): izvor,  

-Numărul consumatorilor posibil afectați: 500 

- Parametrul neconform: E. coli 

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 13 UFC/100 ml 

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la 

conformare):  

2024.09.13 2024.12.31 
 

- Cauza depășirii CMA/localizare: Cauză necunoscută 

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere:  stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;  

- Calendarul remedierilor:  

2024.09.16 2024.09.24 
  

- Informarea consumatorilor:  

da 

-ZAP afectat: Joseni 

-Sursa de apă: profunzime/suprafață (nume): de suprafata, raul Belchia, prin statia de tratare 

Gheorgheni 

-Numărul consumatorilor posibil afectați: 900 

- Parametrul neconform: Clor rezidual liber 

- Valoarea maximă/minimă înregistrată a neconformării:  0,039 mg/l 

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la 

conformare):  

2024.08.19 2024.11.11 



 

- Cauza depășirii CMA/localizare: Altele, consum crescut de clor rezidual in retea 

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere:  altele. (ZAP primeste apa trata de la 

RO_HR_L_001, schimb de informatii pt tratare corespunzatoare) 

- Calendarul remedierilor:  

2024.08.21 2024.08.27 
 

- Informarea consumatorilor:  

Da 

-ZAP afectat: Sanmartin 

-Sursa de apă: profunzime/suprafață (nume): foraj,  

-Numărul consumatorilor posibil afectați:  

- Parametrul neconform: Nitrați 

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 58,83 mg/l 

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la 

conformare):  

2024.05.07 2024.12.31 
 

- Cauza depășirii CMA/localizare: secetă prelungită 

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere:  acțiuni de înlocuire a sursei de captare (in caz de 

seceta nitratii depasesc CMA, exista proiecte de inlocuire a sursei) 

- Calendarul remedierilor:  

2024.05.12 2024.05.16 
 

- Informarea consumatorilor: da 

 

-ZAP afectat: Dealu (localitatea) 

-Sursa de apă: profunzime/suprafață (nume): izvoare,  

-Numărul consumatorilor posibil afectați: 2000 

- Parametrul neconform: Clor rezidual liber 

- Valoarea maximă/minimă înregistrată a neconformării: 0,042 mg/l 

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la 

conformare):  



2024.10.14 2024.12.04 
 

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare 

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere:  stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;  

- Calendarul remedierilor:  

2024.10.20 2024.10.28 
 

- Informarea consumatorilor:  

da 

 

-ZAP afectat: Galautas 

-Sursa de apă: profunzime/suprafață (nume): foraj,  

-Numărul consumatorilor posibil afectați: 2000 

- Parametrul neconform: Clor rezidual liber 

- Valoarea maximăminimă înregistrată a neconformării: 0,063 mg/l 

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la 

conformare):  

2024.12.04 2024.12.31 
 

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare 

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: interdicții de utilizare (interdictie din cauza 

depășirii CMA la Mn) 

- Calendarul remedierilor:  

2024.10.15 2024.12.31 
 

- Informarea consumatorilor:  

 

Da 

-ZAP afectat: Galautas 

-Sursa de apă: profunzime/suprafață (nume): foraj,  

-Numărul consumatorilor posibil afectați: 2000 

- Parametrul neconform: Mangan și compușii săi (Mn) 

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 592 



- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la 

conformare):  

2024.09.30 2024.12.31 
 

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare 

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: interdicții de utilizare  

- Calendarul remedierilor: nu există 

- Informarea consumatorilor: da 

 

-ZAP afectat: Lunca de Jos 

-Sursa de apă: profunzime/suprafață (nume): izvoare,  

-Numărul consumatorilor posibil afectați: 40 

- Parametrul neconform: Bacterii coliforme 

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 76 UFC/100 ml 

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la 

conformare):  

2024.07.04 2024.11.13 
 

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare 

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere:  acțiuni de înlocuire a sursei de captare (exista 

sistem nou, in faza avansata de constructie) 

- Calendarul remedierilor: se doreste punerea in funcțiune a noului sistem 

- Informarea consumatorilor:  

da 

 

-ZAP afectat: Lunca de Jos 

-Sursa de apă: profunzime/suprafață (nume): izvoare,  

-Numărul consumatorilor posibil afectați: 40 

- Parametrul neconform: Clor rezidual liber 

- Valoarea maximă/minimă înregistrată a neconformării: 0,03 mg/l 

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la 

conformare):  

2024.03.05 2024.11.13 



 

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare 

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere:  acțiuni de înlocuire a sursei de captare (exista 

sistem nou, in faza avansata de constructie) 

- Calendarul remedierilor: se doreste punerea in funcțiune a noului sistem 

- Informarea consumatorilor:  

da 

 

-ZAP afectat: Lunca de Jos 

-Sursa de apă: profunzime/suprafață (nume): izvoare,  

-Numărul consumatorilor posibil afectați: 40 

- Parametrul neconform: Enterococi intestinali 

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 38 UFC/100 ml 

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la 

conformare):  

2024.07.04 2024.12.31 
 

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare 

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere:  acțiuni de înlocuire a sursei de captare (exista 

sistem nou, in faza avansata de constructie) 

- Calendarul remedierilor: se doreste punerea in funcțiune a noului sistem 

- Informarea consumatorilor:  

da 

 

-ZAP afectat: Lunca de Jos 

-Sursa de apă: profunzime/suprafață (nume): izvoare,  

-Numărul consumatorilor posibil afectați: 40 

- Parametrul neconform: E. coli 

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 12 UFC/ 100ml 

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la 

conformare):  

2024.07.04 2024.11.13 
 



- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare 

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere:  acțiuni de înlocuire a sursei de captare (exista 

sistem nou, in faza avansata de constructie) 

- Calendarul remedierilor: se doreste punerea in funcțiune a noului sistem  

- Informarea consumatorilor:  

da 

 

-ZAP afectat: Martinis 

-Sursa de apă: profunzime/suprafață (nume): izvoare,  

-Numărul consumatorilor posibil afectați: 900 

- Parametrul neconform: Bacterii coliforme 

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 27 UFC/100 ml 

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la 

conformare):  

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare 

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere:  stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;  

- Calendarul remedierilor:  

2024.06.24 2024.07.02 
 

- Informarea consumatorilor:  

da 

 

-ZAP afectat: Martinis 

-Sursa de apă: profunzime/suprafață (nume): izvoare,  

-Numărul consumatorilor posibil afectați: 900 

- Parametrul neconform: Clor rezidual liber 

- Valoarea maximă/minimă înregistrată a neconformării: 0,043 mg/l 

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la 

conformare):  

2024.05.08 2024.08.21 
 

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare 

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere:  stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;  



- Calendarul remedierilor:  

2024.05.13 2024.05.20 
 

- Informarea consumatorilor:  

da 

 

-ZAP afectat: Avramesti 

-Sursa de apă: profunzime/suprafață (nume): de suprafata, Tarnava Mica, prin statia de tratare 

Betesti (Cristuru Secuiesc) 

-Numărul consumatorilor posibil afectați: 1800 

- Parametrul neconform: Clor rezidual liber 

- Valoarea maximă/minimă înregistrată a neconformării: 0,064 mg/l 

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la 

conformare):  

2024.09.17 2024.10.08 
 

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare 

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere:  stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;  

- Calendarul remedierilor:  

2024.09.19 2024.09.24 
- Informarea consumatorilor:  

da 

 

-ZAP afectat: Ocna de Sus 

-Sursa de apă: profunzime/suprafață (nume): izvoare,  

-Numărul consumatorilor posibil afectați: 700 

- Parametrul neconform: Clor rezidual liber 

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 0,045 mg/l 

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la 

conformare):  

2024.04.09 2024.06.04 
 

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare 



- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere:  acțiuni de înlocuire a sursei de captare (exista 

proiecte de inlocuirea intregului sistem, aprovizionat[ din alta sursa) 

- Calendarul remedierilor:  

2024.04.10 2024.04.19 
 

- Informarea consumatorilor:  

da 

 

-ZAP afectat: Ocna de Sus 

-Sursa de apă: profunzime/suprafață (nume): izvoare,  

-Numărul consumatorilor posibil afectați: 700 

- Parametrul neconform: E. coli 

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 7 UFC/100 ml 

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la 

conformare):  

2024.11.03 2024.11.11 
 

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare 

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere:  acțiuni de înlocuire a sursei de captare (exista 

proiecte de inlocuirea intregului sistem, aprovizionat[ din alta sursa) 

- Calendarul remedierilor:  

2024.10.29 2024.12.31 
 

- Informarea consumatorilor:  

da 

 

-ZAP afectat: Ocna de Sus 

-Sursa de apă: profunzime/suprafață (nume): izvoare,  

-Numărul consumatorilor posibil afectați: 700 

- Parametrul neconform: Bacterii coliforme 

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 7 UFC/100 ml 

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la 

conformare):  



2024.11.03 2024.11.11 
 

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare 

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere:  acțiuni de înlocuire a sursei de captare (exista 

proiecte de inlocuirea intregului sistem, aprovizionat[ din alta sursa) 

- Calendarul remedierilor:  

2024.10.29 2024.12.31 
 

- Informarea consumatorilor:  

da 

 

-ZAP afectat: Tulghes 

-Sursa de apă: profunzime/suprafață (nume): foraj,  

-Numărul consumatorilor posibil afectați: 600 

- Parametrul neconform: Clor rezidual liber 

- Valoarea maximă/minimă înregistrată a neconformării: 0,03 mg/l 

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la 

conformare):  

2024.09.16 2024.10.28 
 

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare 

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere:  stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;  

- Calendarul remedierilor:  

2024.09.23 2024.09.30 
 

- Informarea consumatorilor:  

da 

 

-ZAP afectat: Tulghes 

-Sursa de apă: profunzime/suprafață (nume): foraj,  

-Numărul consumatorilor posibil afectați: 600 

- Parametrul neconform: Enterococi intestinali 

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 4 UFC/100 ml 



- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la 

conformare):  

2024.09.16 2024.10.28 
 

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare 

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere:  stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;  

- Calendarul remedierilor:  

2024.09.23 2024.09.30 
 

- Informarea consumatorilor:  

da 

 

-ZAP afectat: Lacul Rosu 

-Sursa de apă: profunzime/suprafață (nume): lac natural, Lacul Rosu 

-Numărul consumatorilor posibil afectați: 200 

- Parametrul neconform: Clor rezidual liber 

- Valoarea minima/maximă înregistrată a neconformării: 0,047/ 1,374 mg/l 

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la 

conformare):  

2024.02.19 2024.03.18 

2024.03.18 2024.07.01 

2024.07.01 2024.08.26 

2024.08.26 2024.12.31 
 

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare 

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere:  stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării; 

(dificultati din cauza intreruprilor de curent) 

- Calendarul remedierilor:  

2024.02.21 2024.02.26 

2024.03.24 2024.03.29 

2024.07.03 2024.07.08 

2024.08.27 2024.09.02 
 

- Informarea consumatorilor:  

Da 



 

-ZAP afectat: Lacul Rosu 

-Sursa de apă: profunzime/suprafață (nume): lac natural, Lacul Rosu 

-Numărul consumatorilor posibil afectați: 200 

- Parametrul neconform: Bacterii coliforme 

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 6 UFC/100 ml 

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la 

conformare):  

2024.08.19 2024.08.26 
 

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare 

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere:  stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;  

- Calendarul remedierilor:  

2024.08.21 2024.08.26 
 

- Informarea consumatorilor:  

da 

 

-ZAP afectat: Meresti 

-Sursa de apă: profunzime/suprafață (nume): izvoare,  

-Numărul consumatorilor posibil afectați: 1200 

- Parametrul neconform: Clor rezidual liber 

- Valoarea maximă/minimă înregistrată a neconformării: 0,03 

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la 

conformare):  

2024.03.06 2024.09.11 
 

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare 

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere:  stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;  

- Calendarul remedierilor:  

2024.03.10 2024.03.14 
 

- Informarea consumatorilor:  



da 

 

-ZAP afectat: Balan 

-Sursa de apă: profunzime/suprafață (nume): de suprafata, raul Olt, lacul de acumulare Mesteacanul 

-Numărul consumatorilor posibil afectați: 4600 

- Parametrul neconform: Aluminiu 

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 703 µg/l 

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la 

conformare):  

2024.11.12 2024.12.31 
 

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare 

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere:  stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării; 

(vizarea ASF este amanata pana la remedierea procesului de tratare) 

- Calendarul remedierilor:  

2024.08.15 2024.08.20 

2024.11.18 2024.11.22 
 

- Informarea consumatorilor:  

da 

 

-ZAP afectat: Balan 

-Sursa de apă: profunzime/suprafață (nume): de suprafata, raul Olt, Lacul de acumulare Mesteacanul 

-Numărul consumatorilor posibil afectați: 4600 

- Parametrul neconform: Fier și compușii săi (Fe) 

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 409 µg/l 

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la 

conformare):  

2024.08.05 2024.09.11 
 

- Cauza depășirii CMA/localizare: poluare accidentală, naturală; 

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: N = niciuna; (vizarea ASF este amanata pana la 

remedierea procesului de tratare) 

- Calendarul remedierilor: - 



- Informarea consumatorilor:  

da 

 

-ZAP afectat: Atid 

-Sursa de apă: profunzime/suprafață (nume): izvoare,  

-Numărul consumatorilor posibil afectați: 1800 

- Parametrul neconform: Clor rezidual liber 

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării:  0,03 mg/l 

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la 

conformare):  

2024.05.14 2024.08.13 

2024.10.08 2024.11.05 
 

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare 

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere:  stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;  

- Calendarul remedierilor:  

2024.05.16 2024.05.22 

2024.10.13 2024.10.21 
 

- Informarea consumatorilor:  

da 

 

-ZAP afectat: Ocland 

-Sursa de apă: profunzime/suprafață (nume): izvoare,  

-Numărul consumatorilor posibil afectați: 1200 

- Parametrul neconform: Clor rezidual liber 

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 0,044 mg/l 

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la 

conformare):  

2024.03.06 2024.03.12 
 

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare 

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere:  stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;  



- Calendarul remedierilor:  

2024.03.07 2024.03.11 
 

- Informarea consumatorilor:  

da 

 

-ZAP afectat: Darjiu 

-Sursa de apă: profunzime/suprafață (nume): izvoare,  

-Numărul consumatorilor posibil afectați: 500 

- Parametrul neconform: Clor rezidual liber 

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 0,03 mg/l 

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la 

conformare):  

2024.03.25 2024.12.31 
 

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare 

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere:  stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;  

- Calendarul remedierilor:  

2024.03.31 2024.04.03 
 

- Informarea consumatorilor:  

da 

 

-ZAP afectat: Cozmeni 

-Sursa de apă: profunzime/suprafață (nume): de suprafata, raul Nyerges 

-Numărul consumatorilor posibil afectați: 900 

- Parametrul neconform: Aluminiu 

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 321 µg/l 

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la 

conformare):  

2024.02.20 2024.12.31 
 

- Cauza depășirii CMA/localizare: poluare accidentală; 



- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: interdicții de utilizare (interdictie din cauza lipsei 

de tratare (doar clorinare) Exista proiect de inloduire a sursei) 

- Calendarul remedierilor:  

2024.02.25 2024.03.04 
 

- Informarea consumatorilor:  

da 

 

-ZAP afectat: Spitalul de Psihiatrie Tulghes 

-Sursa de apă: profunzime/suprafață (nume): de suprafata, raul Putna 

-Numărul consumatorilor posibil afectați: 30 

- Parametrul neconform: Clor rezidual liber 

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 0,048 mg/ l 

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la 

conformare):  

2024.08.05 2024.09.16 
 

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare 

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere:  stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;  

- Calendarul remedierilor:  

2024.08.07 2024.08.12 
 

- Informarea consumatorilor:  

da 

 

-ZAP afectat: Harghita Bai 

-Sursa de apă: profunzime/suprafață (nume): mixt, (pârâu, izvoare) 

-Numărul consumatorilor posibil afectați: 160 

- Parametrul neconform: Clor rezidual liber 

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării:  0,054 mg/l 

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la 

conformare):  

2024.11.06 2024.12.31 



 

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare 

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere:  stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;  

- Calendarul remedierilor:  

2024.11.07 2024.11.12 
 

- Informarea consumatorilor:  

da 

 

-ZAP afectat: Tusnad 

-Sursa de apă: profunzime/suprafață (nume): foraj,  

-Numărul consumatorilor posibil afectați: 1200 

- Parametrul neconform: Mangan și compușii săi (Mn) 

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 91,54 µg/l 

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la 

conformare):  

2024.02.20 2024.06.25 
 

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare 

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere:  stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării; 

(exista proiect de realizare a treptei de demanganizare) 

- Calendarul remedierilor:  

2024.02.25 2024.12.31 
 

- Informarea consumatorilor:  

da 

 

-ZAP afectat: Simonesti 

-Sursa de apă: profunzime/suprafață (nume): de suprafata, Tarnava Mica, prin statia de tratare 

Betesti (Cristuru Secuiesc) 

-Numărul consumatorilor posibil afectați: 500 

- Parametrul neconform: Clor rezidual liber 

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 0,03 mg/l 



- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la 

conformare):  

2024.03.26 2024.09.17 
 

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare 

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere:  stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;  

- Calendarul remedierilor:  

2024.04.01 2024.04.04 
 

- Informarea consumatorilor:  

da 

 

-ZAP afectat: Mujna 

-Sursa de apă: profunzime/suprafață (nume): izvoare,  

-Numărul consumatorilor posibil afectați: 300 

- Parametrul neconform: Clor rezidual liber 

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 0,067 mg/l 

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la 

conformare):  

2024.06.10 2024.09.30 
 

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare 

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere:  stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;  

- Calendarul remedierilor:  

2024.06.12 2024.06.18 
 

- Informarea consumatorilor:  

da 

 

-ZAP afectat: Ocna de Jos 

-Sursa de apă: profunzime/suprafață (nume): izvoare,  

-Numărul consumatorilor posibil afectați: 400 

- Parametrul neconform: Clor rezidual liber 



- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 0,079 mg/l 

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la 

conformare):  

2024.05.07 2024.07.30 

2024.08.20 2024.10.15 
 

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare 

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere:  stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;  

- Calendarul remedierilor:  

2024.05.12 2024.05.20 

2024.08.26 2024.09.02 
 

- Informarea consumatorilor:  

da 

-ZAP afectat: Jolotca 

-Sursa de apă: profunzime/suprafață (nume): izvoare,  

-Numărul consumatorilor posibil afectați: 200 

- Parametrul neconform: Enterococi intestinali 

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 39 UFC/100 ml 

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la 

conformare):  

2024.07.15 2024.12.31 
 

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare 

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere:  notificare și instrucțiuni către consumatori, de 

exemplu, interzicerea utilizării, recomandarea de fierbere a apei pentru a fi folosită în scop potabil, 

limitări temporare ale consumului;  

- Calendarul remedierilor:  

2024.07.22 2024.12.31 
 

- Informarea consumatorilor:  

da 

 

-ZAP afectat: Jolotca 



-Sursa de apă: profunzime/suprafață (nume): izvoare,  

-Numărul consumatorilor posibil afectați: 200 

- Parametrul neconform: E. coli 

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 19 UFC/100 ml 

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la 

conformare):  

2024.07.15 2024.12.31 
 

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare 

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere:  notificare și instrucțiuni către consumatori, de 

exemplu, interzicerea utilizării, recomandarea de fierbere a apei pentru a fi folosită în scop potabil, 

limitări temporare ale consumului;  

- Calendarul remedierilor:  

2024.07.22 2024.12.31 
 

- Informarea consumatorilor:  

da 

 

-ZAP afectat: Jolotca 

-Sursa de apă: profunzime/suprafață (nume): izvoare,  

-Numărul consumatorilor posibil afectați: 200 

- Parametrul neconform: Bacterii coliforme 

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 19 

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la 

conformare):  

2024.07.15 2024.12.31 
 

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare 

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere:  notificare și instrucțiuni către consumatori, de 

exemplu, interzicerea utilizării, recomandarea de fierbere a apei pentru a fi folosită în scop potabil, 

limitări temporare ale consumului;  

- Calendarul remedierilor:  

2024.07.22 2024.12.31 
 



- Informarea consumatorilor:  

da 

 

-ZAP afectat: Lazaresti 

-Sursa de apă: profunzime/suprafață (nume): lac amenajat pentru captarea unui  izvor,  

-Numărul consumatorilor posibil afectați: 400 

- Parametrul neconform: Bacterii coliforme 

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării:  80 UFC/100 ml 

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la 

conformare):  

2024.03.19 2024.11.14 
 

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare 

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: interdicții de utilizare (sistem uzat, exista 

preocupari de modernizare) 

- Calendarul remedierilor:  

2023.12.31 2024.12.31 
 

- Informarea consumatorilor:  

Da 

-ZAP afectat: Lazaresti 

-Sursa de apă: profunzime/suprafață (nume): lac amenajat pentru captarea unui  izvor,  

-Numărul consumatorilor posibil afectați: 400 

- Parametrul neconform: Clor rezidual liber 

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 0,045 mg/l 

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la 

conformare):  

2024.04.09 2024.12.31 
 

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare 

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: interdicții de utilizare (sistem uzat, exista 

preocupari de modernizare) 

- Calendarul remedierilor:  



2023.12.31 2024.12.31 
 

- Informarea consumatorilor:  

da 

 

-ZAP afectat: Lazaresti 

-Sursa de apă: profunzime/suprafață (nume): lac amenajat pentru captarea unui  izvor,  

-Numărul consumatorilor posibil afectați: 400 

- Parametrul neconform: Enterococi intestinali 

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 42 UFC/100 ml 

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la 

conformare):  

2024.07.25 2024.09.13 
 

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare 

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: interdicții de utilizare (sistem uzat, exista 

preocupari de modernizare) 

- Calendarul remedierilor:  

- Informarea consumatorilor:  

da 

 

-ZAP afectat: Lazaresti 

-Sursa de apă: profunzime/suprafață (nume): lac amenajat pentru captarea unui  izvor,  

-Numărul consumatorilor posibil afectați:  

- Parametrul neconform: E. coli 

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 21 UFC/100 ml 

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la 

conformare):  

2024.03.19 2024.12.31 
 

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare 

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: interdicții de utilizare (sistem uzat, exista 

preocupari de modernizare) 



- Calendarul remedierilor:  

- Informarea consumatorilor:  

da 

 

-ZAP afectat: Forteni 

-Sursa de apă: profunzime/suprafață (nume): izvoare,  

-Numărul consumatorilor posibil afectați: 320 

- Parametrul neconform: Clor rezidual liber 

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 0,03 mg/l 

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la 

conformare):  

2024.04.09 2024.12.31 
 

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare 

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere:  notificare și instrucțiuni către consumatori, de 

exemplu, interzicerea utilizării, recomandarea de fierbere a apei pentru a fi folosită în scop potabil, 

limitări temporare ale consumului;  

- Calendarul remedierilor:  

2024.04.11 2024.12.31 
 

- Informarea consumatorilor:  

da 

 

-ZAP afectat: Ulies 

-Sursa de apă: profunzime/suprafață (nume): izvoare,  

-Numărul consumatorilor posibil afectați: 90 

- Parametrul neconform: E. coli 

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 6 UFC/100 ml 

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la 

conformare):  

2024.03.26 2024.08.13 
 

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare 



- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere:  notificare și instrucțiuni către consumatori, de 

exemplu, interzicerea utilizării, recomandarea de fierbere a apei pentru a fi folosită în scop potabil, 

limitări temporare ale consumului;  

- Calendarul remedierilor:  

2024.03.31 2024.12.31 
 

- Informarea consumatorilor:  

da 

 

-ZAP afectat: Ulies 

-Sursa de apă: profunzime/suprafață (nume): izvoare,  

-Numărul consumatorilor posibil afectați:  

- Parametrul neconform: Clor rezidual liber 

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 0,03 mg/l 

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la 

conformare):  

2024.03.26 2024.12.31 
 

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare 

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere:  notificare și instrucțiuni către consumatori, de 

exemplu, interzicerea utilizării, recomandarea de fierbere a apei pentru a fi folosită în scop potabil, 

limitări temporare ale consumului;  

- Calendarul remedierilor:  

2024.03.31 2024.12.31 
 

- Informarea consumatorilor:  

da 

 

-ZAP afectat: Valeni 

-Sursa de apă: profunzime/suprafață (nume): izvoare,  

-Numărul consumatorilor posibil afectați: 180 

- Parametrul neconform: E. coli 

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 5 UFC/100 ml 



- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la 

conformare):  

2024.06.11 2024.12.31 
 

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare 

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere:  notificare și instrucțiuni către consumatori, de 

exemplu, interzicerea utilizării, recomandarea de fierbere a apei pentru a fi folosită în scop potabil, 

limitări temporare ale consumului;  

- Calendarul remedierilor:  

2024.06.16 2024.12.31 
 

- Informarea consumatorilor:  

da 

 

-ZAP afectat: Valeni 

-Sursa de apă: profunzime/suprafață (nume): izvoare,  

-Numărul consumatorilor posibil afectați: 180 

- Parametrul neconform: Enterococi intestinali 

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 24 UFC/100 ml 

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la 

conformare):  

2024.04.23 2024.12.31 
 

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare 

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere:  notificare și instrucțiuni către consumatori, de 

exemplu, interzicerea utilizării, recomandarea de fierbere a apei pentru a fi folosită în scop potabil, 

limitări temporare ale consumului;  

- Calendarul remedierilor:  

2024.04.25 2024.12.31 
 

- Informarea consumatorilor:  

da 

 

-ZAP afectat: Valeni 



-Sursa de apă: profunzime/suprafață (nume): izvoare,  

-Numărul consumatorilor posibil afectați: 180 

- Parametrul neconform: Bacterii coliforme 

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 28 UFC/100 ml 

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la 

conformare):  

2024.10.01 2024.12.31 
 

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare 

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere:  notificare și instrucțiuni către consumatori, de 

exemplu, interzicerea utilizării, recomandarea de fierbere a apei pentru a fi folosită în scop potabil, 

limitări temporare ale consumului;  

- Calendarul remedierilor:  

2024.10.06 2024.12.31 
 

- Informarea consumatorilor:  

da 

 

-ZAP afectat: Daia 

-Sursa de apă: profunzime/suprafață (nume): izvoare,  

-Numărul consumatorilor posibil afectați: 90 

- Parametrul neconform: Enterococi intestinali 

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 2 UFC/100 ml 

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la 

conformare):  

2024.08.06 2024.12.31 
 

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare 

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere:  notificare și instrucțiuni către consumatori, de 

exemplu, interzicerea utilizării, recomandarea de fierbere a apei pentru a fi folosită în scop potabil, 

limitări temporare ale consumului;  

- Calendarul remedierilor:  

2024.08.11 2024.12.31 
 



- Informarea consumatorilor:  

da 

 

-ZAP afectat: Cireseni 

-Sursa de apă: profunzime/suprafață (nume): izvoare 

-Numărul consumatorilor posibil afectați: 80 

- Parametrul neconform: Bacterii coliforme 

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 74 UFC/100 ml 

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la 

conformare):  

2024.10.01 2024.12.31 
 

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare 

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere:  notificare și instrucțiuni către consumatori, de 

exemplu, interzicerea utilizării, recomandarea de fierbere a apei pentru a fi folosită în scop potabil, 

limitări temporare ale consumului;  

- Calendarul remedierilor:  

2024.10.06 2024.12.31 
 

- Informarea consumatorilor:  

 da 

 

-ZAP afectat: Cireseni 

-Sursa de apă: profunzime/suprafață (nume): izvoare,  

-Numărul consumatorilor posibil afectați: 80 

- Parametrul neconform: Clor rezidual liber 

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 0,03 mg/k 

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la 

conformare):  

2024.04.23 2024.12.31 
 

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare 



- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere:  notificare și instrucțiuni către consumatori, de 

exemplu, interzicerea utilizării, recomandarea de fierbere a apei pentru a fi folosită în scop potabil, 

limitări temporare ale consumului;  

- Calendarul remedierilor:  

2024.04.29 2024.12.31 
 

- Informarea consumatorilor:  

Da  

 

-ZAP afectat: Cireseni 

-Sursa de apă: profunzime/suprafață (nume): izvoare,  

-Numărul consumatorilor posibil afectați: 80 

- Parametrul neconform: Enterococi intestinali 

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 6 UFC/100 ml 

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la 

conformare):  

2024.08.06 2024.12.31 
 

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare 

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere:  notificare și instrucțiuni către consumatori, de 

exemplu, interzicerea utilizării, recomandarea de fierbere a apei pentru a fi folosită în scop potabil, 

limitări temporare ale consumului;  

- Calendarul remedierilor:  

2024.08.11 2024.12.31 
 

- Informarea consumatorilor:  

Da  

ZAP afectat: Teleac 

-Sursa de apă: profunzime/suprafață (nume): izvoare,  

-Numărul consumatorilor posibil afectați: 120 

- Parametrul neconform: E. coli 

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 97 UFC/100 ml 

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la 

conformare):  



2024.04.23 2024.12.31 
 

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare 

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere:  notificare și instrucțiuni către consumatori, de 

exemplu, interzicerea utilizării, recomandarea de fierbere a apei pentru a fi folosită în scop potabil, 

limitări temporare ale consumului;  

- Calendarul remedierilor:  

2024.04.29 2024.12.31 
 

- Informarea consumatorilor:  

da 

 

-ZAP afectat: Teleac 

-Sursa de apă: profunzime/suprafață (nume): izvoare,  

-Numărul consumatorilor posibil afectați: 120 

- Parametrul neconform: Bacterii coliforme 

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 26 UFC/100 ml 

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la 

conformare):  

2024.04.23 2024.12.31 
 

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare 

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere:  notificare și instrucțiuni către consumatori, de 

exemplu, interzicerea utilizării, recomandarea de fierbere a apei pentru a fi folosită în scop potabil, 

limitări temporare ale consumului;  

- Calendarul remedierilor:  

2024.04.29 2024.12.31 
 

- Informarea consumatorilor:  

da 

 

-ZAP afectat: Teleac 

-Sursa de apă: profunzime/suprafață (nume): izvoare,  

-Numărul consumatorilor posibil afectați: 120 



- Parametrul neconform: Enterococi intestinali 

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 114 UFC/100 ml 

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la 

conformare):  

2024.06.11 2024.12.31 

  
 

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare 

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere:  notificare și instrucțiuni către consumatori, de 

exemplu, interzicerea utilizării, recomandarea de fierbere a apei pentru a fi folosită în scop potabil, 

limitări temporare ale consumului;  

- Calendarul remedierilor:  

2024.06.13 2024.12.31 
 

- Informarea consumatorilor:  

da 

 

-ZAP afectat: Teleac 

-Sursa de apă: profunzime/suprafață (nume): izvoare,  

-Numărul consumatorilor posibil afectați: 120 

- Parametrul neconform: Clor rezidual liber 

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 0,03 mg/l 

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la 

conformare):  

2024.04.23 2024.12.31 
 

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare 

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere:  notificare și instrucțiuni către consumatori, de 

exemplu, interzicerea utilizării, recomandarea de fierbere a apei pentru a fi folosită în scop potabil, 

limitări temporare ale consumului;  

- Calendarul remedierilor:  

2024.04.28 2024.12.31 
 

- Informarea consumatorilor:  

Da  



 

-ZAP afectat: Bilbor 

-Sursa de apă: profunzime/suprafață (nume): de suprafata, raul Bistriciora 

-Numărul consumatorilor posibil afectați: 90 

- Parametrul neconform: E. coli 

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 44 UFC/100 ml 

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la 

conformare):  

2024.06.03 2024.12.31 
 

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare 

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere:  notificare și instrucțiuni către consumatori, de 

exemplu, interzicerea utilizării, recomandarea de fierbere a apei pentru a fi folosită în scop potabil, 

limitări temporare ale consumului; (exista proiect pt sistem nou) 

- Calendarul remedierilor:  

2024.06.10 2024.12.31 
 

- Informarea consumatorilor:  

da 

 

-ZAP afectat: Bilbor 

-Sursa de apă: profunzime/suprafață (nume): de suprafata, raul Bistriciora 

-Numărul consumatorilor posibil afectați: 90 

- Parametrul neconform: Bacterii coliforme 

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 39 UFC/100 ml 

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la 

conformare):  

2024.06.03 2024.12.31 
 

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare 

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere:  notificare și instrucțiuni către consumatori, de 

exemplu, interzicerea utilizării, recomandarea de fierbere a apei pentru a fi folosită în scop potabil, 

limitări temporare ale consumului; (exista proiect pt sistem nou) 

- Calendarul remedierilor:  



2024.06.10 2024.12.31 
 

- Informarea consumatorilor:  

da 

-ZAP afectat: Bilbor 

-Sursa de apă: profunzime/suprafață (nume): de suprafata, raul Bistriciora 

-Numărul consumatorilor posibil afectați: 90 

- Parametrul neconform: Enterococi intestinali 

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 6 UFC/100 ml 

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la 

conformare):  

2024.08.05 2024.12.31 
 

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare 

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere:  notificare și instrucțiuni către consumatori, de 

exemplu, interzicerea utilizării, recomandarea de fierbere a apei pentru a fi folosită în scop potabil, 

limitări temporare ale consumului; (exista proiect pt sistem nou) 

- Calendarul remedierilor:  

2024.08.12 2024.12.31 
 

- Informarea consumatorilor:  

da 

 

-ZAP afectat: Arvateni 

-Sursa de apă: profunzime/suprafață (nume): izvoare,  

-Numărul consumatorilor posibil afectați:  

- Parametrul neconform: Bacterii coliforme 

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 5 UFC/100 ml 

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la 

conformare):  

2024.04.23 2024.12.31 
 

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare 



- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere:  notificare și instrucțiuni către consumatori, de 

exemplu, interzicerea utilizării, recomandarea de fierbere a apei pentru a fi folosită în scop potabil, 

limitări temporare ale consumului;  

- Calendarul remedierilor:  

2024.04.28 2024.12.31 
 

- Informarea consumatorilor:  

da 

 

-ZAP afectat: Arvateni 

-Sursa de apă: profunzime/suprafață (nume): izvoare,  

-Numărul consumatorilor posibil afectați:  

- Parametrul neconform: Clor rezidual liber 

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 0,064 mg/l 

- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la 

conformare):  

2024.04.23 2024.12.31 
 

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare 

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere:  notificare și instrucțiuni către consumatori, de 

exemplu, interzicerea utilizării, recomandarea de fierbere a apei pentru a fi folosită în scop potabil, 

limitări temporare ale consumului;  

- Calendarul remedierilor:  

2024.04.28 2024.12.31 
 

- Informarea consumatorilor:  

da 

 

-ZAP afectat: Arvateni 

-Sursa de apă: profunzime/suprafață (nume): izvoare,  

-Numărul consumatorilor posibil afectați:  

- Parametrul neconform: Enterococi intestinali 

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 6 UFC/100 ml 



- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la 

conformare):  

2024.04.23 2024.12.31 
 

- Cauza depășirii CMA/localizare: deficiențe în tratare 

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere:  notificare și instrucțiuni către consumatori, de 

exemplu, interzicerea utilizării, recomandarea de fierbere a apei pentru a fi folosită în scop potabil, 

limitări temporare ale consumului;  

- Calendarul remedierilor:  

2024.04.28 2024.12.31 
 

- Informarea consumatorilor: da 

 

 

10. Derogări – NU sunt 

 

11. 

Calitatea apei furnizate spre consum populației prin fântâni publice și izvoare: 

- Numărul instalațiilor publice tip fântână din județ: 10. 

-Numărul izvoarelor captate pe domeniul public din județ 41. 

-Numărul fântânilor publice monitorizate de DSP: 10. 

-Numărul izvoarelor monitorizate de DSP: 41 

-Numărul fântânilor publice supuse interdicției de folosire: 5. 

-Numărul izvoarelor supuse interdicției de folosire: 21 

-Măsuri de protecție pentru populație luate de către DSP și modalități de informare a populației: 

informarea autorităților locale asupra rezultatelor și evaluarea potabilității în funcție de rezultattele 

analizelor. 


